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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 996/24/LLUB

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Zaktad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen Komunalnych”
ul. Przemystowa 28A, 24-200 Belzyce

Numer i data zlecenia: 996/24/LLUB z 12.03.2024

Kod probki Opis probki Miejsce /punkt pobierania probki
woda do spozycia

996/24/W . : WZZ Kijany — kran w hydroforni”
przez ludzi i a
Probke pobral: pracownik laboratorium — Fabian Lobejko
Probke dostarczyl: pracownik laboratorium — Fabian Lobejko
Plan pobierania probki: objgte planem Zleceniodawcey
Stan probki: bez zastrzezen
Data i godzina pobrania préobki Metoda pobierania | Datai godzina dostarczenia probki
2 PN-ISO 5667-5:2017-10 % ‘
2.03.2 23 - 2.03.202 10
12.03.2024. 13 e e S e ' 12.03.2024, 14 |
Data rozpoczecia badan: 12.03.2024
Data zakoncezenia badan: 15.03.2024

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Metoda Wynik Wartosé . o ]
Badana cecha cagere L & Jednostka ; M [ Uwagi |
Dokument odniesienia i badania parametryezna "M% | 8 |
Ogolna liczba PN-EN IS0 6222:2004 "7 Bez wepraw idhow y ol zmien = g |
| 2 . Metoda phytkows tkfml s wyk Zalecany zakres: do 100 thiml w wolese
IUJ.kI(_)O.Jg.ll'lIZ[l](]\\ ! kl‘pL iU plhytkowa Jt/'m nig wWykryio worowadzaney du st sadovigeowe: =
| w2d°C (posiew wglebny) | do 200 jik ml W kranie kunsuments =
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 !

T g T | :
Liczba bakterii grupy I CAL:20]7-04 AEZ jtk/100m] | 0 U

coli

™ L. | Metoda filtracji membranowe] . A e 1 . __ﬁi
. [ PN-ENISO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli +A1:2017-04 M7 jtk/100m| 0 0
Metoda filtracji membranowej
fo LEN IS . AEZ ;
Liczha ’ PN-EN EbO ?.8,)99 2:2004 | tk/100mI 0 0 . I
enterokokow kalowych Metoda filtravji membranowej |
Autoryzowal:
Specjalista d/s Laboratorium

F.
mgr inz. Agnié's.zka Klugier

Sprawozdanie z badan nr: 996/24/LUB Strona | 23



Wydanie: 08

Data wydania: 04.10.2021 r.

BADANIA ORGANOLEPTYCZNE

Druk 7/0g. LUB

Badana cecha

Metoda

Dokument odniesienia

Jednostka

Wynik
badania

Wartosé

parametryczna "™

Uwagi J

Obecnosé obeego
zapachu

PN-EN 1622:2006
Metada jakosciowa

e wykryto

Liczba progowa zapachu
TON

PN-EN 1622:2006 **#
Metoda uproszezona parzysta,
wybor niewymuszony

A

Zapach akeeptowaliy prace
konsumentow 1 bes
mizprowidlowyeh zmian

Obecnose obeego smaku

PN-EN 1622:2006 *7
Metoda jakosciowa

nie wykryto

| Liczba progowa smaku
| TFN
L

PN-EN 1622:2006 "7
Metoda uproszezona parzysta
wybdr niewymuszony

Sk akceptowalny praee
Runsumentiow | bez
nrepraw dbawsvch 2mian

wometsdae pkiosciower ocenie
poddana probke nicrozeeiiczong

fezba veenigigeych 3 - osoby

roddzag wody vdniesienia f
Buitelkowini, megazowang widle
muneralng pochaidzgen z obszinim
Lubelsrcryeny

cras od pebranig probk do
wkonanm ornacsen 22 gods

SMPErAtUrE oceang pobk:
231

Autoryzowal:

Speg}aiista\ s Laporatorium

/’
:goéna Borzecko

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

... : el G W
Metoda Wynik Warto§¢é [ ;
Badana cecha ‘ A Jednostka s rMz | Uwagi
: Dokument odniesienia badania | parametryczna a8
PNLE 5 127-]:2 ng s Akeeprowalng prevz konsumentow
.\-"I;‘lﬂ\):‘;é FN-EN 150 7 "? |:2016-09 NTU .41 | bee meprawidbow el smiin
Metoda ncfelometryezna Zalecany zakres wartoser do |
PN- 2012 A% Akeepiowalny prewr Konsumeniow _ TRE AP I
Barwa ThHEN [ho ?}%5? 20 [‘[Jg,-"l Pt <5 vbez meprawntlowych zmian, th”_q I'I‘ltl:'“' rolwise
Metoda spektrofotometryezna do 15 m| Ty wartose phl 7,
N EN [50 10523:2012 %/ : .
| pH b b_U |0I5 2:2012 - 7.3 0.5-9.5 Temperatura pumian 24,2'C |
Metodu potencjometrvezna
i
| SICCR s = {
| i $¢ k ale - >
Preew odnose _ PN-EN 27888: 1999 A< B oy | Rurekta 74 potticy urzadzeni Ju
k’|t’|~lr_\fL‘?.lii'l whasciwa st Esnd ik b ilS'cm a2 25U | kompensacy wplywu temperatury
w 25 °C Metoda konduktometryezna Temperatura pommiany 24.2°C J
Slgiunic PN-ISC 7150-1:2002 # & ml = 0.06 050 < ponize) cakresu roboleseo [
jonu anmonowego Metoda spektrofotometryczna 2 i :
Crn/ S04 Cr!
18 AZ azatynow w wodzie uzdatnioney
Stezenie azotanow PN-82/C 04_\5.5?6'08' : mg/l 0,49 wprowadzane] do siegi &
Metoda spektrofotometryczna wodociggowe lub innyeh uragdeen
dystrybucyi nie mode przckraczad
wartasei t
050
O 50-C J=l Swgdeme
| PMN-EN 26777:1999 4 - aeatynow wowodse wedalmone
Stgzeme azotyniw P i mg| =< (1016 wprowilzine) do siegr oz Zaknesu robueaego
R e e Metoda S]')t‘l(tI'DT(!IOJ'HC[J‘_\'CZIIEI . walocgowey lub innseh urrgdzen | |
dystrybucyi nie moze proekrocead |
woartuder U L)
St S PN-1SO 9297:1994 *£ il 3 i
enie chlorkow 2 f 3
feeniec Metoda miareczkowa E
Sumaryczna zawartodé ? Ay
) ey PN-1SO 60591999 ST
wapnia | magnezu ; mg CaC0y/] 299 15000 =
(twardosé omblna) Metoda miareczkowa

gdzie:
A

Autoryzowal:

Kie

" —metoda akredytowana w zakresic clastycznym

"™ Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r, w sprawie jakosei wod
- metoda zatwierdzona przez PPIS w Lublinie. decyzju nr HK.9012.2
zgodnie z odwindezeniem Zleceniodawey

¥

Sprawozdanie z badan nr: 996/24/LUB

i ‘Laboratorium

'.4-? =l
srile! Kotwicki

~ metoda akredytowana przez Polskic Centrum Akredytacji AB 459 {aktualny zakres akredytacji: www.pea.gov.pl)

¥ przeznaczonej do spozyeia przez ludzi (Dz.U, 2017 poz. 2294)
52.2023.EK z dnia 12.12.2023 .
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Wydanie: 08 T .
Data wydania: 04.10.2021 1, Druk 7/0g. LUB

Zalgezniki: '
I~ Raport z badai nr 18677/LB/2024 wydany przez Eurofins OBiKS Polska Sp.z 0.0.

Sporzadzil: Zatwierdzil:
Specjalista d/s Laboratorium Kiewiﬁfé%ramrium
|29 — A S
mgr in2. Agnieszka Klugier “Dailel Kotwicki

Bez pisemngj zgody laboratorium sprawozdanic z badan nie moze bye powiclane inacze), jak tylko w catosci
Przedstawione w sprawozdaniu z badan wyniki odnoszy sig wylgeznie do badanych, otrzymanych probek.

- KONIEC SPRAWOZDANIA -
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< eurofins |

RAPORT Z BADAN NR 18677/LB/2024

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Probka pobrana przez:
Data pohierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2024-03-15
Data zakonczenia badan: 2024-03-25

Raport autoryzowat:

j

totar

—ame

—

u‘,"l"’j-’z’
by f',

o ; " ~ /
S %, |PCA
it i’__ ! s iy
= >
f,/,/;%;::‘:\\‘\\
i, o | nm
AB 213

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel, 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: Zlecenia.EnviPL@etcee eurofins.com

www.obiks.pl

Lubelska Spotdzielnia Ustug Mieczarskich w Lublinie Laboratorium Ustug

Badawczych
ul. Probostwo 4
20-089 LUBLIN

272/0001299/2022

Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

Brak danych
996/24/W

"Szczegbtowe dane dotyczace miejsca pobierania s3 dostepne u

zleceniodawcy"

Pobieranie i transport Klienta
Brak danych

2024-03-15

Bez zastrzezen

0034713/24

Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. lzabela Zieliriska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Rys

certyfikat kwalifikowany nr 6E74EC227297DE76 [okres waznosci:08.12.2022-08.12.2024) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2024-03-26
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Raport z badan nr 18677/L8/2024

Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnoscig

Jednostka

Wartosé dopuszczalna
okreslona w
obowigzujacych przepisach
prawnych *

Stwierdzenie |

zgodnosci

| Antymon/ Sb

PN-EN IS0 17294-2:2016-11 -

| (1.00-5000) pg/!

<1.0

He/l

max. 5

26

Arsen / As
PN-EN IS0 17294-2:2016-11 -
(1.00-5000) ug/I

<1.0

ug/l

max. 10

G

Chrom ogdlny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(1.0-5000) pg/!

1.2

ug/l

max. 50

pdc]

Glin / Al
PN-EN 150 17294-2:2016-11 -

| (10-100000) pg/i

<10

ug/l

max. 200

Z6

Kadm / Cd
PN-EN IS0 17294-2:2016-11 -
(0.050-5000) pg/l

<0.050

+0.008

ue/l

max. 5

G

Nikiel / Ni
PN-EN SO 17294-2:2016-11 -
(1.0-5000) ug/l

+0.2

g/l

max. 20

G

Otow / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -

| (1.0-5000) pg/I

<1.0

$0.2

e/l

max. 10

2G

Srebro / Ag
PN-EN IS0 17294-2:2016-11 -
(0.0010-5.00) mg/|

<0.0010

+0.0002

mg/|

max. 0,01

G

Selen / Se
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(1.00-5000) pg/l

0.2

g/l

max. 10

Fic

Rtec¢ / Hg
PN-EN [S0O 17294-2:2016-11 -
(0.10-500) pg/!

<0.10

+0.02

g/l

max. 1

G

Mangan / Mn
PN-EN 150 17294-2:2016-11 -
(5.0-100000) pg/I

12.4

ug/|

max. 50

G

Miedz / Cu
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 -
{0.0010-5.00) mg/I

0.0014

+0.0003

mg/!

max. 2

G

Sod / Na
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(0.500-5000) mg/|

3.47

+0.38

mg/|

max. 200

G

Magnez / Mg
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(0.500-5000) mg/I

10.4

mg/I

7-125

G

Zelazo ogolne / Fe
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
{10-500000) pg/!

<10

12

ue/l

max. 200

G

Bor/B
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(0.020-100) mg/|

0.027

+0.004

mg/|

max. 1

G

AlS)

Chlor wolny
PN-EN IS0 7393-2:2018-04 -
(0.02-8.0) mg/!

<0.02

10.01

mg/|

max. 0,3

2G

AlS)

Bromiany / BrO3
PN-EN 1SO 11206:2013-07 - (2.0-100)
pe/l

+0.5

g/l

max. 10

G

—
[ A(S)

| S

| Fluorki / F

PN-EN ISO 10304-1:2009 - (0.10-10)

<0.10

+0.02

mg/!

max. 1,5

G

Katowice, dn. 2024-03-26
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Raport z badari nr 18677/LB/2024

| mg/l

|
i *‘SiéEan:,f. ;@4__ :
A[S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 36 " mg/| max. 250 G
{2.0-10000) mg/| :

Heksachlorocykloheksan / HCH -
A(SE | suma

) PN-EN 1SO 6468:2002 - (0.010-200)
e/l
Aldryna :
PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0010 | $0.002 pg/| max. 0,030 G
pg/| !

<0.010 | #0.002 ug/l max. 0,1 P

Dieldryna | !
PN-EN ISO 6468:2002 - {0.010-0.60) <0010 | +0.002 He/l max. 0,030 26
He/l i

lzodryna
PN-EN ISO 6468:2002 - {0.010-0.60) <0.010
pg/l

Heksachlorobenzen / HCB :
PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 | +0.002 ug/| max. 0,1 G
Ll Ny ik :

Pestycydy chloroorganiczne - suma ! |
| PN-EN ISO 6468:2002 - (0.10-215) | <010 | #0.0250 | pg/l max. 0,50 76

+0.002

ug/! max. 0,1 G

1S SR

!
|

| | ug/!
| Benzo(a)piren :
PN-EN 150 17993:2005 - {0.003-0.60) <0.003 | +0.001 ug/l max. 0,01 ZG
pe/l :

Benzen :
AlS} | PN-1SO 11423-1:2002 - {0.5-5000) <0.5 FR- {5 5 Hg/l max. 1 FAC)
| pg/l :

| Chlorek winylu 5 I
PN-EN ISO 10301:2002 - {0.25-25) <0.25 1 20.04 pg/l max. 0,5 G
ug/l :

A[SE

| THM - suma !
PN-EN 1SO 10301:2002 - {1.0-1000) <1.0 | 02 e/l max. 100 26
ug/! :

Bromodichlorometan /
A(sE | Dichlorobromometan

. : P40 . .15 z
| PN-ENISO 10301:2002 - (1.0-250) | <0 @ 02 | gt | Loy G

| A[SE

£=i

He/l , ; |
| aise | Li2-Dichloroetan / EDC :

" | PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-100) <10 101 pg/! max. 3 2G
| ng/l

J_ s Trichlorometan / Chloroform :
€| pN-EN 150 10301:2002 - (1.0-250) <10 | $02 ug/! max. 30 26
ue/! :

Suma trichloroetenu i
A(SE | tetrachloroetenu
) PN-EN 150 10301:2002 - {1.0-500)

ug/l

<1.0 | 02 ug/! max. 10 ZG

| Chloramina / NH2CI i
| A(S) | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 - <0.02 | $0.01 mg/| max. 0,5 2G
' (0.02-8.0) mg/! ;

Akryloamid

| PB/1/9/C:01.05.2011 - (0.040-2.0) ug/|
Epichlorohydryna H

| AlS) | PB/I/31/B:13.06.2011- (0.060-1.20) | <0.060 : 0.012 | pg/l max. 0,1 ZG

A(s) <0.040 | $0.010 e/l max. 0,10 G

pg/! : _ |
Indeks nadmanganianowy :

A(S) | (utlenialnoge) T2 1 402 mg/l max. 5 G
| PN-EN 1SO 8467:2001 - (0.5-800) mg/| :

A(SE | Wielopierécieniowe weglowodory
| | aromatyczne / WWA- suma 4

<0.006 | +0.002 g/l max. 0,1 ZG

Katowice, dn. 2024-03-26 Strona3:z4



Raport z badan nr 18677/L8/2024

sktadowych: B(b)F, B(k)F, B(ghi)Pr, i ]
Indeno d |
PMN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-3.60) ;
pe/!

|

Cyjanki ogolne | :
PN-EN 1S0 14403-2:2012 - | <50 | #10 wg/l max. 50 ble
(5.0-10000) pg/! ‘ 5 |

Afs)

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan nr NS.HKi$.9027.3.38.2024
obowigzujace do dnia 22.03.2025r.

Stwierdzenie zgodnosci - nie uwzgledniajace niepewnosci pomiaru/metody, zgodnie z zasada prostej akceptacji/ prostego odrzucenia - (dla
wynikow w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatow poza zakresem metody) dokonane zostato wg wymagan okreslonych w zataczniku nr
1w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017,
poz.2294): 2G - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoécig parametryczna) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscia parametryczg).

Istnieje ryzyko, ze przedstawione stwierdzenie zgodnosci/ interpretacja rezultatéw mogg odbiegac od stwierdzenia zgodnosci/ interpretacji
przeprowadzonych przez inny podmiot.

*W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu, ogdlnego wegla organicznego oraz ogélnej liczby mikroorganizmoéw w 220C
oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A[E] - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) - badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

MA lub NIE] - badanie nieakredytowane {nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, |ub przedstawiajace wynik ponizej lub powyze] akredytowanego zakresu metody)
AlP) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N{P] - badanie nieakredytowane wykonane przez tewnetrinego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykanane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratarium posiada dowody uzyskania rownowainosci wynikow

W] — przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub 2 zastapieniem

(S) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Dia probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgce probki (w tym mogace bezpoirednio wplywacd na wainose wynikow: data pabrania, miejsce pobieraniz, obiekt badan)
ostaly podane przez Klienta; wyniki badan dotycza tylke otrzymanych i badanych probek, niepewnaosé wyniku (jeieli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dia probek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdtowil matrycy podajac jako obiekt badan ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly 2 probki zakwaszonej i saczonej przez sacrek miekki.

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmanogramy i procedury pobierania dostgpne s3 w siedzibie Laboratorium: dane dotyczgee probki mogace mied wplyw
na waznosc wynikow (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaly podane przez Klienta, W tym przypadku wyniki badar dotyczg pobranych i badanych probek, a
niepewnost rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnosc {jezeli podano): dla badan sensorycznych podano Jako przedziat Srednigj geometryczne, dla badan mikrobiologicznych niepewnost pomiary zostata oszacowana zgodnie z 150
29201 7 2astospwaniem podejécia calodtiowego (rozszerzona niepewnosd pomiaru zostala obliczona dia wspdlczynnika k=2, co odpowiada prredziatowi ufnodcl ok. 95%); dla pozostatych
badan okreslono jake niepewnoié rozszerzong metody U (wspolceynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%)

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujgce sig ponile] | powyiej zakresu metody preedstawione w sposob ilodciowy (nie w formie < lub >" dolnej/gornej granicy zakresu
pomiarawego metody) znajduja sie poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub » y" (gdiie y=wartos¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajgcego) rozszerzona niepewnosé stanowi niepewnose pomiary tej wartodci (np. dla rezultatu <0,05 mg/l, wartosé niepewnosci przedstawiona jest dla wyniku 0,05 mg/|)
W przypadku badan biclogicznych:
. wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowat jako: mikroarganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4,
. w oznaczeniu ogdlnej liczby mikroorganizmdw oraz liczhy Legionella spp. wynik zero 0" oznacza, te bakterii nie wykryto w badanej objetosci.
Daty wykonywania poszezegdlnych badan 53 identyfikowalne w zapisach Laboratarium.
Skargi rozpatrywane sa zgodnie z Instrukeja ogdinclaboratorying EFO/IQ/03 , Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www. obiks,pl,

Raport moze byé powielany jedynie w calosci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2024-03-26 Stronadz4



