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Lublin, dnia 23.02.2023

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 344/23/LUB

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Zaktad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen Komunalnych”

Numer i data zlecenia:

Przemystowa 48a, 24-200 Betzyce

344/23/LUB z 20.02.2023

Kod probki Opis probki Miejsce /punkt pobierania probki
344/23/W wo;i;;i;li;;ozzixcm WZZ ELaczki, gm. Borzechow, ujgcie wody Laczki, hydrofornia*

Probke pobral:
Préobke dostarczyl:

Plan pobierania probki:

Stan probki:

przedstawiciel Zleceniodawey — Dorota Pasternak
przedstawiciel Zleceniodawcy — Dorota Pasternak

objete planem Zleceniodawcy
bez zastrzezen

Data i godzina pobrania probki

Metoda pobierania

Data i godzina dostarczenia probki

20.02.2023, 8%

a0.02.2023, 11"

Data rozpoczecia badan:
Data zakonczenia badan:

20.02.2023
23.02.2023

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Sprawozdanie z badan nr: 344/23/LUB

Metoda Wynik Wartoé¢ i
B L &
BN Dokument odniesienia Jednastic badania parametryczna "% Uswag)
Og(’)lna liczba PN-EN ISO 6222:2004 ped Bez nlcprf{widlowych Zmian.
mikroorganizmow Metf)da plytkowa jtk/ml 90 Z\l‘;f:&;ﬁ:;::di“ﬂ'ﬁ?f:ﬁ'lﬂ:;\:ﬁf” -
w 22°C (posiew wgiebny) dlo 200 jtk/ml w kranie konsumenta
Liorba bakteiiia PN-EN ISO 9308-1:2014-12
ol srupy +A1:2017-04 AEZ jtk/100ml 0 0 -
Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli +A1:2017-04 AFZ jtk/100ml 0 0 -
Metoda filtracji membranowe)
Liczba PN-EN ISO 7899-2:2004 *** :
i " </ -
enterokokow katowych Metoda filtracji membranowe] el L 4
Autoryzowal:
Specjalista d/s Laboratorium

mgr In2. Agrjaci:(izua Klugier
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BADANIA ORGANOLEPTYCZNE

Metoda Wynik Wartosé
Badana cecha N— Jednostka : Uwagi
Dokument odniesienia badania parametryczna BMz £
Obecnos$¢ obcego PN-EN 1622:2006 ** r feryt w metodzic jakosciowej ocenic
zapachu Metoda jakociowa o nie Wykryto poddano probkg nierozeienczong
Zapach akceptowalny przez
konsumentow i bez liczba oceniajgeych: 3 - vsoby
Liczba progowa zapachu PN-EN 1622:2006 ** nieprawidlowych zmian ) o
TON Metoda uproszezona parzysta, - <1 rodzaj wody odniesienia:
O wyvbdr niewymuszon butelkowana, niegazowana woda
vyl Y ¥ mineralna pochodzgca z obszarow
Lubelszezyzny
” PN-EN 1622:2006 ** ;
Obecnos¢ obeego smaku W - nie wykryto czas od pobrania probki do
Metoda jakosciowa . 5 p
Smak akeeptowalny przez wykonania oznaczen: 22 godz.
Az Kkonsumentow i bez 45 min;
e roroD e R PN-EN 1622:2006 nicprawidiowych zmian o
et a prog Metoda uproszezona parzysta, 3 <] Lezmig%ulura oceniane] probki:
wybOr niewymuszony -

Autoryzowal:

Specjalista (/s Laboratorium

nna Borzecko
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE
toda nik §¢
Badana cecha Pl Sl M0 Jednostka Wy ; Wastngt RMZ Uwagi
Dokument odniesienia badania parametryczna
.- _1-9 0o AZ Akceptowalna przez konsumentow
Metnosé PN-ENTSO 70_27 1:2016-09 NTU <0,20 i bez nieprawidtowych zmian. < poniiej zakresu roboczego
Metoda nefelometryczna Zalecany zakres wartosci do 1.
¥ 2017 AZ Akceptowalny przez konsumentow sz : :
Barwa PN-EN 150 78,87‘—0 e mg/l Pt <5 [ bez nieprawidlowych zmian; <.p0n}.?_:t_| zukr:-;u Hiboweg
Metoda spektrofotometryczna do 15 mg/l PL warto$¢ pH 7.2
T TIh Rl
pH PN EN ISO 10'5._3.20 12 - 712 6.5-9,5 Temperatura pomiaru 23,8'C
Metoda potencjometryczna
Przewo‘dm)éé e PN-EN 27888:1999 AZ korekta za pomocy urzgdzenia du
elektryczna wiasciwa uS/em 505 2500 kompensacji wptywu temperatury.
w 25 °C Metoda konduktometryczna Temperatura pomiaru 23,8°C
Autoryzowal:
Kierownik Techniczny
Pracowni Ochrony Srodowiska
27,
e
mgr in?. Beata Zewadzka
gdzie:

4 _ metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji AB 459 (aktualny zakres akredytacji: www.pca.gov.pl)

AF_metoda akredytowana w zakresie elastycznym

MMZ_ Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
% _ metoda zatwierdzona przez PPIS w Lublinie, decyzja nr HK.9022.5.503.2022.EK z dnia 29.12.2022 1.

* — zgodnie z o$wiadczeniem Zleceniodawey

Sporzadzilk: Zatwierdzil:
Z-ca Kierowrjika Labaratorium
Specjalista d;': }.abomtorbm Ustug aci‘;a\i;zych
N

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej, juk tylko w calosei.
Przedstawione w sprawozdaniu z badan wyniki odnosza sig wylacznie do badanych, otrzymanych probek.
Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport probek przeprowadzony przez Zleceniodaweg.

- KONIEC SPRAWOZDANIA -

Sprawozdanie z badan nr: 344/23/LUB Strona 2 z 2




