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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.9051.1.239.2023

X
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Nazwa i adres klienta: ZAKEAD BUDOWY I EKSPLOATACJI Wiejskich Urzqdzeri Komunalnych, 24-200 Belzyce,
ul. Przemyslowa 48a
Podstawa badania: Umowa zlecenia nr DL.9052.1.38.2023 z dn. 20.03.2023 r.
Miejsce i punkt pobrania: WZZ Zerdz, gm. Zyrzyn - hydrofornia
Badany obiekt: woda do spozycia przez ludzi
Probke pobrat: Dorota Pasternak — przedstawiciel zleceniodawcy
Data i godzina pobrania probki: 20.03.2023 r. godz. 10™
Metoda pobrania probki: PN-ISO 5667-5:2017-10
Nr protokotu pobrania prébki: DI..9052.6.62.2023
Probke dostarczyt: Dorota Pasternak — przedstawiciel zleceniodawcy
i godzina dostarczenia probki: 20.03.2023 r. godz. 129
Stan probki: prawidfowy
Nr probki: Z.64.2023
Cel badania: przewidziany w przepisach prawa - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)
Data rozpoczgcia i zakonczenia badan: 20.03.2023 r. / 21.03.2023 .

[ Najwyzsze
L dopuszczalne )
; ; :
Badana cecha Metoda badawcza Jednostka Wartod¢ stezeniic lib Uwagi:
przedziat !
Metnosé PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 A NTU 0.79+0.11% 1 -
Akceptowalna
5 3) przez
) PN-EN ISO 7887:2012 A ELnis konsumentow .
Barwa +ApI1:2015-06 p. 6 mg/l Pt (5+27) e pH: 7.5
nieprawidlowych
Zmian
Metoda pelna, parzysta, wybor niewymuszony
Akeeptowalny | Skjad zespolu oceniajacego: 3 osoby.
Liczb Bon. <1 ® " et Woda odniesienia: woda destylowana uznana
i e | PN-EN 1622:2006 A TON | ceptowainy | ibe | przez zespot oceniajacy jako woda bez
p b/ nieprawidlowyeh wyczt_lwalnego zapachu.
Zmian Data i godz. badania: 21.03.2023r. godz. 9%
Temperatura probki: 22,9°C
pH PN-EN 1SO 10523:2012 A - 7.4+022 6,5 -9.5 Temperatura probki:20.3°C
Slt]fthizzsc Temperatura prébki: 20.0°C
\\-'Ia.égwa PN-EN 27888:1999 A uS/em 581+£202 2500 Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji
w temp. 25°C wplywu temperatury.

Dane przekazane przez klienta przedstawione sa w sprawozdaniu czcionka pochyla.

A - Metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr akredytacji AB 714. Aktualny zakres akredytacji www.pea.gov.pl

""" Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. W sprawie jakosci wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294),

* Podana niepewnos¢ obliczona jest przy poziome ufnosci 95% z zastosowaniem wspolezynnika rozszerzenia k=2 i nie uwzglednia etap pobierania oraz transport probek.
¥ Wynik ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowangj metody wraz z niepewnoscia dla wartosci granicznej.

¥ Wynik ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowancj metody; zidentyfikowane na etapic szacowania niepewnosci sktadowe nie maja wplywu na oceng
zapachu. i i
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Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej probki.
Sprawozdanie nic moze byé bez pisemnej zgody Laboratorium powielane inaczej jak w calosci.
Koniec sprawozdania
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.9051.1.240.2023

Nazwa i adres klienta: Zakfad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzgdzer Komunalnych,
24-200 Beizyce ul. Przemystowa 48a

Podstawa badania: Umowa zlecenie nr DL.9052.1.38.2023 z dn. 20.03.2023 r.

Miejsce i punkt pobrania: WZZ Zerdz, gm. Zyrzyn - hydrofornia

Badany obickt: woda do spozycia przez ludzi

Probke pobrat: Dorota Pasternak — przedstawiciel zleceniodawcy

Data i godzina pobrania probki: 20.03.2023 r. godz. 10™

Metoda pobrania probki: PN-EN ISO 19458:2007

Nr protokotu pobrania prébki: DL.9052.6.62.2023

Probke dostarczyt: Dorota Pasternak — przedstawiciel zleceniodawcy

Data i godzina dostarczenia probki: 20.03.2023 r. godz. 122

Stan prébki: prawidlowy

Nr prébki: Z.64.2023

Cel badania: przewidziany w przepisach prawa - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Data rozpoczgcia i zakonczenia badan: 20.03.2023 r. / 23.03.2023 r.

Wynik Najwyzsza dopuszczalna wartogé!
Badana cecha Metoda badawcza e Jednostki > ;
badania Liczba Objetos¢ probki
mikroorganizmow [ml]

Liczba  mikroorganizmow
w temp. 22°C s 12 : Bez nieprawidlowych
Metoda plytkowa- posiew EN-EN 150 6222:2004 A [5+19]%* jti/Lml zmian* L
wglebny
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014- A i
Metoda filtracji membranowej 12+A1:2017-04 L Juec L0 b 100
Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014- A 0 i
Metoda filtracji membranowej | 12+A1:2017-04 et b e
Liczba enterokokow kalowych . : ;
Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 jtk/100ml 0 100

jtk — jednostki tworzace kolonie
A — metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji Nr akredytacji AB 714. Aktualny zakres akredytacji www.pca. gov.pl
1) Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2294)
" Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nic przekraczata:
- 100 jtk/I ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej
=200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta
**Podano warto$¢ niepewnosci rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufnogci 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2.
Niepewnos¢ wyznaczona w eksperymencie globalnym (niepewnos¢ pobierania probek wody nie uwzgledniona w catkowitej niepewnosci badania).
Dane dostarczone przez klienta przedstawione sa w sprawozdaniu czcionka pochyla.

Mtodszy asystent Miodszy asystent

mgr Sylwta Dejneka

Podpis osoby sporzadzajacej sprawozdanie Podpis osoby autoryzujacej sprawozdanie

Wyniki badania odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanej probki. \
Sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody Laboratorium powielane inaczej jak w calosci,

Koniec sprawozdania
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